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V. Pašagi  Pregledni rad

Primjena termografije u gra evinarstvu 

Infracrvena termografija, odnosno termografija beskontaktna je metoda mjerenja energije zra enja. 
Mjerenjem energije zra enja indirektno se mjeri temperatura površine promatrane gra evine, što 
omogu uje zaklju ivanje o stati kim i dinami kim zna ajkama te gra evine. Prikazane su mogu nosti
primjene infracrvene termografije u gra evinarstvu. Opisana je fizikalna osnova termografije, princip 
mjerne metode, rad termografskog ure aja te odgovaraju e norme, uz primjere primjene.
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V. Pašagi  Subject review

Use of thermography in civil engineering 

The infrared thermography or thermography is a contactless method for measuring the radiation energy.  By 
measuring the radiation energy, the surface temperature of the building/facility under study is also measured, 
and so conclusions can be made about static and dynamic properties of such buildings.  Various possibilities 
of using the infrared thermography in civil engineering applications are presented.  The author describes the 
physical concept behind thermography, the measurement method principle, the operation of thermographic 
devices and relevant standards, and provides appropriate practical examples.
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V. Pašagi  Ouvrage de syntèse

L'emploi de thermographie en génie civil 

La thermographie infrarouge ou la thermographie est une méthode d'enregistrement de l'énergie de radiation 
sans contact physique. En mesurant l'énergie de radiation, la température à la surface de la construction 
étudiée est également mesurée, et des conclusions peuvent ainsi être faites sur les propriétés statiques et 
dynamiques de ces constructions. Les possibilités variées de l'emploi de la thermographie infrarouge en génie 
civil sont présentées. L'auteur décrit le concept physique derrière la thermographie, le principe de la méthode 
de mesure, l'opération des dispositif thermographiques, et les normes applicables, et fournit également 
quelques exemples pratiques.
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Schlüsselworte 

infrarote Thermographie, 
Bauwesen, 
Strahlungsenergie,
Messungsmethode,
Oberfläche des Bauwerks, 
Kennzeichen des 
Bauwerks

V. Pašagi  Übersichtsarbeit

Anwendung der Thermographie im Bauwesen 
Infrarote Thermographie, bzw. Thermographie ist eine unkontakte Methode der Messung der 
Strahlungsenergie. Durch Messung der Strahlungsenergie wird indirekt die Oberflächentemperatur des 
betrachteten Bauwerks gemessen, wodurch eine Folgerung über die statischen und dynamischen 
Kennzeichen dieses Bauwerks ermöglicht ist. Dargestellt sind die Möglichkeiten der Anwendung der 
infraroten Thermographie im Bauwesen. Beschrieben ist die physikalische Grundlage der 
Thermographie, das Prinzip der Messungsmethode, die Arbeit der Thermographischen Einrichtung, 
sowie die entsprechenden Normen, mit Beispielen der Anwendung.

Autor: Dr. sc. Vladimir Pašagi , dipl. ing. fiz., Brodarski institut, Avenija V. Holjevca 20, Zagreb 
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1 Uvod 
Infracrvena je termografija (u daljnjem tekstu ICT) mjerna 
dijagnosti ka metoda koja se ve  desetke godina prim-
jenjuje u mnogim podru jima, osobito u podru ju o u-
vanja energije, gra evinarstvu, elektrotehnici, strojars-
tvu, petrokemijskoj industriji, ekologiji i dr. Od druge 
polovice 90-ih godina prošlog stolje a, znatno se pove-
ala primjena termografije u gra evinarstvu. Uspostav-

ljen je sustav relevantnih norma te sustavno izobražava-
nje termografista.  
Najve i poticaj primjeni ICT-a u gra evinarstvu dale su 
energijske krize. Naftna kriza 1973. godine bila je povod 
za poticanje mjera racionalnog iskorištavanja energije 
na globalnoj razini. Tada su vlade mnogih država doni-
jele strože propise radi smanjenja potrošnje energije, a 
izme u ostalog i propise o toplinskoj zaštiti zgrada. Ter-
mografija je tada našla primjenu kao kvalitativna mjerna 
metoda nalaženja gubitaka topline kroz vanjske ovojni-
ce zgrada 1 . Uspješnim se prevladavanjem naftne krize 
interes za energijske uštede u gra evinarstvu smanjio. 
Problem štedljivog iskorištavanja energije ponovno je 
aktualiziran istraživanjem utjecaja potrošnje energije na 
promjenu klime, porastom cijena energenata i politi koj 
ovisnosti država s nedostatnim vlastitim izvorima ener-
gije 2 . Dokazano je i op eprihva eno da energijski 
sektor ima najve i negativni utjecaj na okoliš na lokal-
noj i na globalnoj razini. U državama europske unije 
(EU) potrošnja energije u zgradarstvu jest 41 % od 
ukupne potrošnje energije, a sli na je situacija i u Hrvat-
skoj 3 . Stoga je pove anje energijske u inkovitosti u 
zgradarstvu jedan od najisplativijih na ina smanjenja 
troškova za energiju te smanjenje štetnih emisija, osobi-
to stakleni kih plinova, u okoliš. U sektoru zgradarstva 
jest i najve i potencijal energijskih ušteda. 
Primjenom niza norma (navedene su u to ki 4. ovog 
teksta) i priru nika 4 , koji se rabe od po etka ovog ti-
su lje a, termografija omogu ava kvantitativne ocjene 
gubitaka energije u zgradarstvu, nalaženje mjesta s po-
ve anom vlagom, ocjenu u inkovitosti sustava grijanja 
– hla enja - ventilacije, odre ivanje toplinskih zna ajki 
gra evinskih materijala i dr.  
Uspješna se primjena termografije u navedenim primje-
rima postiže samo ako su ostvareni odre eni uvjeti koji 
se odnose na mjernu opremu, klimatske uvjete, na in 
provedbe termografskog mjerenja te obradu i analizu 
rezultata mjerenja. Cijena termografskih mjernih ure a-
ja sve je prihvatljivija, u prvome redu zbog novih tehno-
loških rješenja i pove ane primjene, pa se termografs-
kim ure ajima esto koriste i nedovoljno educirane oso-
be. Rezultati navedenog esto su nezadovoljavaju a
obrada i neto na interpretacija rezultata termografskih 
mjerenja. Pokazalo se nužnim poznavanje osnova fizike 
toplinskog zra enja u svezi s problematikom termograf-

skih mjerenja, a to se stje e izobrazbom za certificira-
nog termografista 5 . U državama Sjeverne Amerike i 
EU termografija je kao nadzorna metoda u gra evinar-
stvu postala standardnom metodom pa se takav razvoj 
primjene može o ekivati i u Hrvatskoj. 

2 Fizikalne osnove termografije 
Svako tijelo koje ima temperaturu iznad apsolutne nule  
(0 K = - 273,15 C) zra i elektromagnetske valove te je 
mogu a bezkontaktna metoda mjerenja intenziteta elektro-
magnetskog zra enja tijela. ICT su mjerenja elektromag-
netskog zra enja u dijelu elektromagnetskog spektra koji se 
naziva infracrvenim spektrom.  
Zra enje ili radijacija ozna ava prijenos energije elek-
tromagnetskim valovima. Brzina širenja elektromagnet-
skih valova (c), valna duljina ( ) i frekvencija ( ) pove-
zani su relacijom c = . IC spektar se proteže u podru -
ju valnih duljina od 0,7 m do 1000 m, no u tom širo-
kom podru ju samo je usko podru je valnih duljina od 
0,7 m do 20 m od prakti ne koristi za op u primjenu 6 .
Emisija elektromagnetskih valova tijela s temperaturom 
iznad apsolutne nule temelji se na tzv. zakonima zra e-
nja 7 . Ti zakoni odnose se na idealno tijelo, tzv. crno 
tijelo. Zna ajke su crnog tijela da apsorbira cjelokupno 
zra enje koje pada na njega, bez obzira na valnu duljinu 
ili kut upada. Isto ima za posljedicu da je cjelokupno 
zra enje koje dolazi s površine crnog tijela emitirano 
zra enje, tj. da nijedno tijelo ne može emitirati više zra-
enja od crnog tijela na nekoj valnoj duljini i temperatu-

ri. Crno tijelo nema preferirani smjer emitiranja zra enja.  
Zakoni su zra enja Planckov, Wienov i Stefan-Boltz-
mannov.  
Planckov zakon zra enja daje energiju zra enja crnog 
tijela emitiranog s jedini ne površine u jedini ni pros-
torni kut kao funkciju valne duljine i odre ene tempe-
rature crnog tijela, EC( ,T).  
Wienov zakon daje vezu izme u temperature i valne 
duljine na kojoj se nalazi maksimum energije zra enja, 
a dan je relacijom: 

max
·T = 2898 μmK. Od prakti nog 

su interesa u gra evinarstvu temperature od približno 
 –30 C do približno + 50 C, a iz Wienova zakona ima-
mo max  12 μm (za – 30 C), odnosno max  9 μm (za 
+ 50 C ).  
Stefan-Boltzmannov zakon daje ukupnu snagu zra enja 
crnog tijela, po jedinici površine, za sve valne duljine, 
WC, a za odre enu temperaturu T. 

WC(T) = ·T 4 W/m2

gdje je  Stefan-Boltzmannova konstanta i iznosi 
5,6697 · 10-8  W/m2K4.
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Za razliku od crnog tijela, koje je idealni apsorber 
odnosno emiter zra enja, realna tijela upadno zra enje 
mogu apsorbirati, reflektirati i propuštati odnosno 
transmitirati. Omjer izme u apsorbiranog i prispjelog 
zra enja naziva se koeficijentom apsorpcije (a), omjer 
izme u reflektiranog i prispjelog zra enja koeficijentom 
refleksije (r), a omjer izme u propuštenog i prispjelog 
zra enja koeficijentom propusnosti odnosno transmisije 
( ). Dakle, snaga zra enja koje pada na tijelo (W) dijeli 
se na apsorbiranu (Wa), reflektiranu (Wr) i propuštenu 
(W ) snagu 6

W = Wa + Wr +W

1 = a + r + 
Ve ina je tijela nepropusna za infracrveno zra enje (  = 
0) te se u tim slu ajevima prispjelo zra enje djelomi no
apsorbira, a djelomi no reflektira 6 . Udio prispjelog 
zra enja koje e se apsorbirati, odnosno reflektirati, ovi-
si o materijalu i stanju površine, valnoj duljini prispjelog 
zra enja i o kutu upada. Prisutna je tako er i ovisnost o 
temperaturi. Za inženjersku je primjenu zadovoljavaju e
to no raditi s prosje nim vrijednostima koeficijenata 
apsorpcije i refleksije, za odabrani spektralni kanal i 
odabrani temperaturni interval, jer se spektralni kanal i 
temperaturni interval odabiru tako da ovisnost koeficijena-
ta apsorpcije i refleksije o valnoj duljini nije zna ajna 6 .

Zra enje realnih tijela odstupa od zra enja crnog tijela 
te je raspodjela snage zra enja po spektru valnih duljina 
druga ija. Veli ina za koju je snaga zra enja realnog 
tijela manja od snage zra enja crnog tijela, za odabranu 
temperaturu i valnu duljinu, naziva se koeficijentom 
emisije  = ( ,T), odnosno Wrealno tijelo( ,T) = ( ,T)
WC( ,T) 8  (slika 1.a, 1.b). 

Eksperimentalno je odre ivanje vrijednosti  relativno 
jednostavno, pa je u tome razlog njegove prakti ke upo-
trebe. Ipak, poteško e u odre ivanju  pojavljuju se zbog 
injenice da se vrijednost  mijenja po spektru valnih du-

ljina, odnosno  = ( ). Promjene  u relativno širokom 
temperaturnom intervalu su male prema promjenama 
vezanim za . S obzirom na koeficijent emisije realna ti-
jela razvrstavamo u dvije skupine: siva tijela (  = konst.) 
i nesiva tijela (obojena tijela) (  = ( )) (slika 1.b).  

Kirchoffov zakon dan je relacijom a = , odnosno da je 
koeficijent apsorpcije jednak koeficijentu emisije za 
tijela u toplinskoj ravnoteži 7 . Uobi ajena je praksa da 
se Kirchoffov zakon primjenjuje i u slu ajevima odstu-
panja od toplinske ravnoteže, tj. umjesto teže mjerljivog 
koeficijenta apsorpcije, a koristimo se lakše dostupnim 
podacima za . Zapravo, relacija a =  vrijedi približno i 
u tim slu ajevima ako se za  uzme vrijednost prema 
temperaturi kakvu ima izvor zra enja (emiter), jer bi 

takvu temperaturu imala površina primatelja u stanju 
toplinske ravnoteže s emiterom. (Pretpostavlja se da 
temperatura primatelja ima zanemariv utjecaj u odnosu 
prema utjecaju temperature emitera.) 

Slika 1.a Raspodjela snage zra enja crnog tijela, nesivog i sivog 
tijela za odabranu temperaturu T 9

Slika 1.b Koeficijent emisije crnog tijela, nesivog i sivog tijela za 
odabranu temperaturu T 9

Kruta su tijela ve inom nepropusna za toplinsko zra e-
nje, tj.  = 0, pa vrijedi relacija: a + r = 1. Apsorpcija, 
koja se prakti ki odvija na samoj površini krutog tijela, 
bitno ovisi o stanju te površine. Tako glatke i polirane 
metalne površine jako reflektiraju energiju zra enja koja 
pada na njih, tzv. dozra enu energiju, i to pod kutom 
jednakim upadnom kutu dozra ene energije. Zbog toga 
je kod njih koeficijent apsorpcije a, kao i emisije , vrlo 
malen. Suprotno tome, kod oksidiranih (zrnastih) metal-
nih površina je a odnosno  umjereno velik (  0,8 – 
0,9). Zbog hrapavosti površine kut refleksije nije jednak 
kutu upadnog zra enja. Pri rješavanju inženjerskih pro-
blema obi no se pretpostavlja slu aj difuzne refleksije, 
tj. refleksije neovisne o kutu upadnog zra enja. 

Primjer ovisnosti koeficijenta emisije o kutu mjerenja 
energije zra enja s površine tijela dan je na slici 2. za 
površine s velikim koeficijentom emisije. Ekvivalentna 
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je ovisnost vrijednosti koeficijenta emisije o kutu 
mjerenja i za površine s malim koeficijentima emisije. 
Stoga se termografska mjerenja nastoje izvršiti do kuta 
od 45  prema normali na površinu mjerenja. 

U tablicama postoje podaci za koeficijente emisije u 
smjeru normale, n, razli itih materijala. Vrijednosti ko-
eficijenata emisije odre uju se ovisno o stanju površine 
prema sljede im relacijama: za glatke površine  = 0,95 n,
za polirane površine  = 1,2 n, za hrapave površine  
 = 0,98 n 8 .

Slika 2. Koeficijent emisije u ovisnosti o kutu mjerenja 8

Udaljenost molekula i jakost njihovih veza odre uju od 
koje se dubine zra enje emitira u prostor izvan površine 
tijela odnosno teku ine 7 . Stoga, zra enje koje emiti-
raju krutine i teku ine uklju uje samo molekule blizu 
površine i, primjerice, za metale je taj sloj debljine ne-
koliko molekula, a za nemetale nekoliko mikrometara. 
Kako se emisija s površine doga a samo s tankog sloja, 
za krutine i teku ine se emisija i apsorpcija zra enja pro-
matraju kao površinska pojava 7 . Za plinove su emisija 
i apsorpcija zra enja volumenske pojave.  

Interakcije elektromagnetskih valova s konstituentima 
atmosfere ima za posljedicu da atmosfera propušta inf-

racrveno zra enje samo u odre enim spektralnim pod-
ru jima koje nazivamo atmosferskim prozorima (slika 3.).  

Iz grafi kog prikaza propusnosti atmosfere razumljivo 
je zašto se ICT mjerenja, osobito terenska, obavljaju u 
tzv. kratkovalnom (od oko 3 m do 5 m) i dugoval-
nom (od oko 7 m do 14 m) spektralnom podru ju. 

3 ICT – mjerna metoda 
ICT je beskontaktna, nedestruktivna, brza i u inkovita 
metoda mjerenja energije zra enja tijela odnosno objek-
ta mjerenja. Poznavanjem odre enih fizikalnih zna ajki 
objekta mjerenja ICT mjerenjem odre uje se temperatu-
ra i njezina raspodjela na površini tijela. Raspodjela 
temperature na površini objekta mjerenja odre ena je u 
prvome redu procesima u samom objektu mjerenja. 
Znaju i fiziku procesa i raspodjelu temperature povr-
šine, mogu e je odrediti stanje objekta mjerenja. Dakle, 
temperaturni iznos i raspodjela temperature na površini 
posredno daju informaciju o stanju same površine i od-
raz su strukture i unutrašnjeg stanja promatranog obje-
kta ispod te površine 7 .
Ovisno o tome na koji je na in objekt mjerenja doveden 
u stanje koje je pogodno za termografsko mjerenje ima-
mo pasivnu, odnosno aktivnu termografiju. Pasivna je 
termografija termografska metoda koja promatra objek-
te u temperaturno kvazistacionarnom stanju 10 . Aktiv-
na je termografija promatranje dinami kog ponašanja 
površine objekta izloženog kontroliranoj toplinskoj uz-
budi. Toplinska se uzbuda može posti i na razli ite na-
ine, a naj eš e se rabe impulsna, periodi ka i vibracij-

ska uzbuda. Svrha uzbude jest slanje odre ene koli ine 
energije u promatrani objekt i pra enje kako se mijenja 
temperaturna raspodjela površine objekta mjerenja 10 .

Prema na inu obrade termograma termografija se dijeli 
na kvalitativnu i kvantitativnu. Obrada termograma, od-

nosno snimljenih podataka ener-
gije zra enja, obavlja se upora-
bom odgovaraju ega program-
skog paketa. Ta obrada može 
bili kvalitativna, što podrazumi-
jeva samo uo avanje mjesta 
razli itosti, ili kvantitativna što 
uklju uje utvr ivanje iznosa 
temperatura, temperaturnih raz-
lika ili emisijskih faktora po 
pojedinim lokacijama 10 .

Analizom termograma može se 
zaklju ivati o strukturi mate-
rijala, mogu im pukotinama ili 
procesima koji se zbivaju ispod 
površine.  Slika 3. Atmosferski prozori 8
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Uobi ajeni prikaz rezultata ICT-a je termogram, slika 
koja prezentira registriranu energiju zra enja u tonovi-
ma sive boje ili nekoga drugog koda boja. Za termog-
ram se drži da je vizualni prikaz raspodjele temperature 
na površini tijela, a što je to no tek nakon što se izvrše 
relevantni ra unski postupci s izmjerenim energijama 
zra enja. Zahvaljuju i postoje im programskim paketi-
ma, koji su obi no integrirani u modernim termografs-
kim ure ajima, dobivanje temperature površine objekta 
mjerenja iz registrirane energije zra enja je relativno 
jednostavno, ali uz uvjet poznavanja vrijednosti odre-

enih fizikalnih veli ina (temperatura i vlažnost zraka, 
emisivnost objekta, udaljenost mjerenja i dr.) 8 .

Zahvaljuju i prije svega razvoju detektora i optike, da-
nas se kao ICT ure aji uglavnom rabe termovizijske 
kamere koje mjere u dugovalnom i/ili kratkovalnom 
spektralnom kanalu zbog navedenih ograni enja u pro-
pusnosti atmosfere. Na slici 4.a je prikaz ICT mjerenja 

termovizijskom kamerom. Ilustrativno je prika-
zano koje sve energije zra enja mjeri termovi-
zija. W je oznaka za snagu zra enja (obj. – objekt 
mjerenja, refl. – refleksija, atm – atmosfera), T 
je temperatura (u kelvinima),  je koeficijent 
emisije, a  propusnosti. Zanimljiva je samo 
energija zra enja objekta jer služi za izra una-
vanje temperature površine objekta mjerenja. 
Doprinosi od efekata refleksije energije zra e-
nja drugih objekata i atmosfere (zraka) moraju se 
izra unati.  
Optika termovizijske kamere fokusira zra enje 
s objekta mjerenja na detektor koji pretvara 
zra enje u elektri ni signal. Elektronika kame-
re poja ava te elektri ne signale i digitalizira 
ih. Digitalizirani se signali obra uju, zavisno 
od odabrane funkcije programa ugra enog u 
kameru, a termogram se prikazuje na zaslonu 
kamere (slika 4.b).  
Na slici 4.c prikazana je veli ina površine koju 
mjerenjem zahva a termovizijska kamera u 
zavisnosti od udaljenosti, kao i dimenzija najma-
nje površine koju kamera registrira kao mjernu 
to ku. Prikaz je dan za le u žarišne daljine 36 mm. 
Ilustrativni prikaz termograma s pripadaju om 
fotografijom objekta mjerenja dan je na slici 5.

Kako energije zra enja s objekta koje nisu uz-
rokovane temperaturom objekta, a to su reflek-
sija zra enja okolnih objekata i zra enja atmo-
sfere, predstavljaju smetnju u ICT mjerenjima 
zanimljivo je znati koliki je njihov doprinos 
rezultatima mjerenje u zavisnosti od uvjeta 
mjerenja. Udio energije zra enja od refleksije i 
atmosfere je to manji što je temperatura 
objekta mjerenja ve a i/ili kada je koeficijent 

emisije objekta mjerenja što ve i, i obratno. Ilustrativni 
prikaz navedenog dan je na slici 6. za mjerenja u 
dugovalnom kanalu. Redak ozna en s 1 su temperature, 
a stupac ozna en sa 2 su koeficijenti emisije objekta 
mjerenja. 

Slika 5. Ilustrativni prikaz termograma u energijskoj iskaznici 
zgrade 11

Slika 4.a Ilustrativni prikaz ICT mjerenja 9

Slika 4.b Shematski prikaz rada ICT ure aja 8

Slika 4.c  Shematski prikaz rada ICT ure aja 9
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Slika 6. Ilustrativni prikaz doprinosa energija zra enja pri ICT 
mjerenju 9

Termovizijska je kamera zapravo složen opti ki sustav 
te stoga svaka termovizijska kamera ima pridruženu, 
karakteristi nu krivulju kalibracije. ICT mjerenje s dvije 
termovizijske kamere daje jednake rezultate mjerenja 
tek nakon „korekcija“ registriranih vrijednosti s relevan-
tnim kalibracijskim krivuljama. Navedenim se želi istaknu-
ti zna enje umjerenosti mjernog ure aja.  

4 Normiranost ICT mjerenja 

Radi mogu e krive interpretacije termograma, što je 
esto posljedica utjecaja vanjskih faktora i na ina pro-

vedbe mjerenja, zna ajno je postupanje prema odre e-
nim normama i/ili tzv. dobroj laboratorijskoj praksi. 
Pridržavaju i se odre enih procedura mjerenja, dobiveni 
termogrami, kao rezultat ICT mjerenja, daju raspodjele 
temperature po površini objekta mjerenja u granicama 
odre ene to nosti, a ti su podaci korisni u procesu odr-
žavanja (zgrada, mostova, energetskih postrojenja, elek-
tri nih i mehani kih ure aja itd.) .  

Norme koje se odnose na ICT pri primjeni u gra evinar-
stvu su s kraja prošlog odnosno po etka ovog tisu lje a,
a to su:  

ASTM C1060-90(2003) „Standard Practice for 
Thermographic Inspection of Insulation Installations 
in Envelope Cavities of Frame Buildings“ 
ASTM C1153-97(2003)e1 „Standard Practice for 
Location of Wet Insulation in Roofing Systems 
Using Infrared Imaging“ 
ASTM D4788-03 „Standard Test Method for 
Detecting Delaminations in Bridge Decks Using 
Infrared Thermography“ 
ASTM E1186-03 „Standard Practices for Air 
Leakage Site Detection in Building Envelopes and 
Air Barrier Systems“ 
EN 13187:1998 „Thermal performance of buildings 
- Qualitative detection of thermal irregularities in 
building envelopes - Infrared method“ 

U Hrvatskoj u primjeni ne postoje propisi, a ni prokla-
mirana laboratorijska praksa za ICT mjerenja. Hrvatska 
udruga za infracrvenu termografiju – HUICT, osnovana 
u lipnju 2005., nastoji implementirati ICT sukladno im-
plementaciji u državama EU, ali bez odgovaraju e po-
drške relevantne državne administracije (MINGORP, 
MZOUP, MZOS, MZSS) teško da e u tom nastojanju i 
uspjeti. Kako su u posljednje vrijeme znatno pojeftinili 
termografski ure aji, uporaba primjene ICT-a brzo se 
pove ava, a time i broj osoba koje obavljaju termograf-
ska mjerenja. Dakle, za optimalnu korist od ICT-a nuž-
na je primjena normi i postupanja sukladno postupanju 
u državama u kojima je to podru je ure eno. Potrebno 
je svakako zadovoljiti odre ene nužne uvjete za uspješ-
nu provedbu ICT mjerenja i analize termograma. Za 
korisnika usluga ICT-a jamstvo za dobivanje zadovolja-
vaju e kvalitete ICT mjerenja i analiza jest da pružatelj 
usluga ima akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 
17020 za te inspekcijske usluge. 
Nužni uvjeti za termografsku opremu, procedure mje-
renja, mjeritelja i izvješ a, prema postoje im normama, 
jesu: - to nost rada mjerne opreme treba ispitati prije i 
nakon ICT mjerenja (provedba kalibracijskog testa pro-
pisanog od strane proizvo a a) - zna ajke mjerne opre-
me koja se rabi pri ICT mjerenjima omogu avaju reali-
zaciju zadanih mjerenja (temperaturna i prostorna rezo-
lucija ure aja i dr.) - ICT mjerenja se provode samo u 
odre enim uvjetima - mjerenje i registracija svih fizikal-
nih veli ina koje imaju efekta na interpretaciju termo-
grama (relativna vlažnost, brzina vjetra, temperatura 
zraka, itd.) - termografist, odnosno mjeritelj treba imati 
odgovaraju u izobrazbu (certificiranu) - izvješ e mora 
sadržavati sve podatke koji su potrebni za provjeru pre-
zentiranih termograma i analiza (uvjeti mjerenja, podaci 
o mjernoj opremi, podaci o mjeritelju, podaci o objektu 
mjerenja itd.). 
U situacijama termografskog mjerenja na otvorenom, a 
uz postojanje vjetra brzina ve ih od 1 m/s, potrebno je 
znati brzinu vjetra radi odre ivanja faktora korekcije 
izmjerenih vrijednosti temperatura objekta mjerenja 9 .
Stoga bi se termografist pri mjerenjima na otvorenom 
morao koristiti anemometrom i registrirati brzine vjetra 
na visinama mjerenja. Kod kvantitativne je termografije 
obvezatna mjerna oprema, a osim termografskog ure a-
ja nužni su i ure aji za mjerenje temperature i relativne 
vlažnosti zraka, brzine vjetra (za mjerenja na otvorenom), 
udaljenosti objekta mjerenja, kuta mjerenja i dr. Mjerni 
ure aji moraju biti odre ene to nosti mjerenja. 

5 Primjeri primjene ICT mjerenja u 
gra evinarstvu 

S primjenom ICT-a u gra evinarstvu zapo elo se ve  od 
druge polovice 60-ih godina, no od druge polovice 90-ih, 
prošlog stolje a znatno se pove ala primjena termografija.  
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Uspješna primjena ICT-a uvelike ovisi o poznavanju 
toplinskih zna ajki, u prvome redu koeficijenata emisije 
i materijala koji se rabe u gra evinarstvu. Na tome polju 
postoji ve i broj radova, ali i dalje se intenzivno provo-
de ispitivanja 12-14 .

Smanjenje gubitaka toplinske energije u zgradarstvu 
postaje jedan od prioritetnih projekata država EU, 15 ,
a ICT se ve  dokazao kao uspješna metoda u otkrivanju 
i kvantificiranju tih gubitaka i za stare i za novosagra-

ene gra evine 16-20 . Kvantifikacija gubitaka topline 
u zgradarstvu mogu a je ako je poznata raspodjela tem-
perature po površini vanjskog zida uz istodobno pozna-
vanje temperature s unutarnje strane zida 21 . Iz termo-
grama gra evinske konstrukcije tako er se mogu otkriti 
razli ite anomalije u termi kim svojstvima gra evinskih 
konstrukcija upotrijebljenih za gradnju vanjskih zidova, 
jer takve anomalije rezultiraju promjenama raspodjele 
temperature po površini strukture. Temperatura vanjske 
površine ovisi i o istjecanju zraka unutar i/ili kroz vanj-
ske zidove. Podaci o raspodjeli temperature po površini 
zida mogu se upotrijebiti za detektiranje najrazli itijih 

termi kih neregularnosti, poput toplinskih mostova, de-
fekata u izolaciji, vlage u zidu, istjecanja zraka iz zgrade. 
Zgrade mogu imati probleme uzrokovane neadekvatnim 
projektom, konstrukcijom i održavanjem koje je teško 
dijagnosticirati i riješiti. Glavni problemi koji se pojav-
ljuju u zgradarstvu, a u rješavanju kojih se rabi ICT, jesu:  

1. pretjerana uporaba energije zbog nedostatka ili oš-
te enja izolacija, izolacija koja je izvedena neade-
kvatno i pretjeranog istjecanja zraka iz zgrade 

2. ošte enja od vlaženja zbog prodora ili kondenzacije 
vodene pare, posebno zidova i krovova 

3. raspodjela grija ih tijela koja nije optimalna i neza-
dovoljavaju e zna ajke sustava grijanja – hla enja - 
ventilacije 

4. nedovoljna potvrda valjanosti detalja konstrukcije 
ili strukturnih karakteristika 

5. raslojavanje materijala pro elja
6. „sindromi bolesne zgrade“, rast gljivica i druge sa 

zdravljem povezane pojave  
7. ošte enja krovova. 

Problemi se esto, kao i njihovi uzroci i posljedice, jed-
nostavno ne mogu vidjeti dok ne nastanu ozbiljne štete. 
Tada je jedino rješenje skupa rekonstrukcija. Velika je 
vrijednost ICT-a što omogu ava da se vide oku nevid-
ljivi toplinski pokazatelji povezani s mnogim od nave-
denih problema u zgradama. Kada se ispravno rabi ter-
mografija omogu ava vlasnicima zgrada, arhitektima, 
korisnicima i inspektorima (nadzornicima) da lociraju 
probleme, provjere zna ajke zgrade i potvrde rješenja.  

1) Gubitak topline, provjera izolacije 

Nepostojanje, ošte enja i loše izvedena izolacija uzro-
kuju gubitke toplinske energije i jasno e biti prikazani 
na termogramu kada postoji barem 10 °C razlike izme u
unutrašnje i vanjske temperature zraka, ali mogu e je 
raditi i s manjom temperaturnom razlikom. 

Slika 8. Mnogi tipovi izola-
cije omogu uju prodiranje 
zraka. Izolacija od staklene 
vune ,u prikazanom slu aju, 
ne zaustavlja prodiranje 
zraka kroz dio zida u stanu  

Štete nastale zbog izo-
lacije slabih toplinskih 
izolacijskih karakteris-
tika su velike i to: u 
prekomjernoj potrošnji 
energije, u trošku uzro-
kovanom smrznutim 
cijevima za vodu ili su-
stavu protupožarnih 
sprinklera – zdravstve-
nim problemima pove-
zanim s rastom plijesni 

Slika 7. Gubitak topline iz zgrade (svijetla površina) radi nezadovoljavaju e izolacije zida i hladan toplinski most (tamna vertikala) 22
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u hladnim to kama 23  - ošte enju krovova i interijera 
uzrokovanih štetom od leda, kondenzacije i prodorima 
vode. 

2) Vlaga, kondenzacija 

Pozicioniranje vlage s termografijom 24,25 esto je 
jednostavno jer voda ima i veliku toplinsku vodljivost i 
veliki toplinski kapacitet, ali odre ivanje uzroka nastan-

ka vlage može biti teško. Kondenzacija vodene pare 
esto je uzro nik prije nego prodiranje (curenje) vode, 

pa je važno da se identificiraju mjesta istjecanja zraka. 
Zrakom se može donijeti vodena para unutar sekcija 
zida, a hladna mjesta tada uzorkuju kondenzaciju. Po-
rast popularnosti uporabe sustava završne vanjske izo-
lacije (EIFS) ima za posljedicu porast slu aja ošte enja 
strukture zbog vlage. Termografija je dragocjeni alat za 
lociranje vlage u EIFS sustavima. 

3) Provjera sustava  
grijanja – hla enja - ventilacije (GHV)  

Sustav GHV može imati projektne ili instalacijske ne-
dostatke koji rezultiraju u pretjeranoj uporabi energije 
i/ili neudobnosti zgrade. ICT pomaže specijalistima 26, 
27  da vizualiziraju ina e nevidljive u inke tih slabih 
karakteristika koji se iskazuju kao pretjerano topla ili 
hladna podru ja.

Slika 10. ICT provjera rada sustava GHV  

Slika 11. ICT provjera podnog grijanja 

4) Potvr ivanje konstrukcijskih detalja 

Verifikacija konstrukcijskih detalja i zna ajki gra evina, 
osobito komercijalnih zgrada, veoma je zna ajna. Ter-
mografija se primjenjuje s velikim uspjehom u provjeri 
povezanosti greda i položaja poja anja betonskih zida-
nih elemenata. Inspekcija se može obaviti u bilo koje 
vrijeme kada imamo uvjete prolaza topline – uobi ajeno 
rano nave er kada temperatura pada. Potvr ivanje pos-
tojanja izolacije u zidanim elementima zidova tako er je 
postalo vrlo važno zbog visoke cijene energije i zdravlja 
korisnika prostora vezanog za rast gljivica u hladnim 
šupljinama zida. 

5) Raslojavanje pro elja 

Ošte enja pro elja mogu rezultirati ozbiljnim povreda-
ma osoba. Zidane pro eljne plo ice zgrada sklone su 
bržim promjenama temperature kada raslojavanje za-
po ne (radi sloja zraka), u usporedbi s dijelom gdje su 
fiksirane. ICT se može primijeniti za nalaženje mjesta 
raslojavanja, tj. odvajanja plo a od pro elja 28  .  

Slika 9. Vlaga u vanjskome zidu 
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6) Sindrom bolesne zgrade  

Kada su zgrade suviše nepropusne ili vlažne, u prvi plan 
dolazi problem vezan za zdravlje. Problemi koji dolaze 
od neodgovaraju ih zna ajki sustava GHV, prodora vla-
ge u zidove, rasta gljivica na hladnim, vlažnim površi-
nama i neodgovaraju im izmjenama zraka, grupiraju se 
zajedno kao „sindrom bolesne zgrade“. Mnogi se od tih 
problema mogu vizualizirati ICT-om. Dijagnoza tih pro-
blema esto je složen proces. 

7) Vlaga na ravnom krovu 

ICT inspekcija ravnih krovova provodi se ve  godina-
ma. Tehnika omogu uje otkrivanje zaustavljene vlage u 
krovu, što je važno jer s vremenom ta vlaga vodi do pre-
ranog propadanja krova.  

Slika 12. Nalaženje vlage na ravnom krovu s pomo u ICT-a 

Proces propadanja armiranobetonskih konstrukcija zbog 
korozije elika u armiranobetonskim konstrukcijama je 
problem koji se pojavljuje na mnogim gra evinama. 
ICT je jedna od metoda nalaženja korodiranog elika u 
objektu, 29 , 30 , a aktivna se termografija  u prvome 
redu rabi u mostogradnji.  Održavanje mostova, i to pri-
je svega sigurnosti radi, veoma je važno. Taj je problem 
napose istaknut u SAD-u zbog velikog broja mostova 
sagra enih prije 50 i više godina, i to za znatno manju 
gusto u prometa od postoje e. U postupku nalaženja 
ošte enja (mjesta i veli ine) rabi se sve više metoda ICT, 
pasivna i aktivna, u jednom ili dva spektralna podru ja 
31 , 32 .

Slika 13. ICT sustav za otkrivanje skrivenih ošte enja cesta i 
kolnika mostova (brzina kretanja 40 km/h) 33

Slika 14. Shematski prikaz nalaženja ošte enja kolnika mosta 33

Slika 15. Termogram dijela kolnika ozna en sa S3 33

6 Zaklju ak

ICT je mjerna nerazorna dijagnosti ka metoda koja se 
sve uspješnije primjenjuje u mnogim podru jima, a 
pove ana primjena u gra evinarstvu datira od 90-ih 
godina 20-og stolje a. Uspostavom relevantnih norma, 
sustavnim izobražavanjem osoba koje se koriste ICT-
om, odnosno certificiranjem termografista i suvreme-
nom termografskom opremom, stvoreni su uvjeti u in-
kovite primjene ICT-a u laboratoriju i na terenu.  
Primjenom ICT-a u gra evinarstvu mogu se ostvariti 
znatne uštede te pove ati sigurnost gra evine. Potom, 
da bi se u Hrvatskoj ostvarila planirana ušteda energije 
racionalnom potrošnjom energije u zgradarstvu, u pos-
tupku je primjena Direktive 2002/91/EU (EPBD, Ener-
gy Performance Building Directive) [15]. Jedan od važ-
nijih imbenika primjene EPBD-a, odnosno ostvarenja 
stvarnih ušteda energije u zgradarstvu, energijske su 
iskaznice zgrada koje moraju izdavati nezavisni, odnos-
no nepristrani stru njaci. Sugerira se uporaba ICT-a kao 
objektivne i brze metode utvr ivanja gubitaka topline u 
zgradarstvu i za novosagra ene gra evine i gra evine 
koje treba rekonstruirati, odnosno za sve gra evine za 
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koje se izdaje energijska iskaznica. Smanjenjem potroš-
nje energije u zgradarstvu omogu it e se izvršavanje 

obveza Hrvatske koje slijede iz Kyotskoga protokola u 
svezi sa smanjenjem emisije stakleni kih plinova. 
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